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BADANIA

Zleceniodawca

SAMORZADOWY ZAKEAD KOMUNALNY W
SEAWNIE

ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 31

26-332 Stawno

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA

SEPNO-RADONIA

Marszatka Jozefa Pitsudskiego 31, 26-332 Stawno

Znak SPprawy ...t

Data przyjecia probki 14.05.2025
Data rozpoczecia badan 14.05.2025
Data zakonczenia badan 27.05.2025
Data utworzenia sprawozdania 27.05.2025

Stan prébki: bez zastrzezen

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

rrmacje dotyczace pobierania probek:

Metoda® PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokét poboru probek nr: 1/1603/14/05/2025

Data poboru: 14.05.2025

Punkt poboru, miejsce poboru: SEPNO-RADONIA
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 31, 26-332 Stawno

ID Prébkobiorcy: 1603

Rodzaj badania ; . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
*Barwa "2 3® Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt <5(5%1) konsumentow i bez -
7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidlowych zmian
Akceptowalna przez
* Metnos¢c 12 % @ konsumentow i bez
i NTU < 0,20 (0,20 £ 0,07) nieprawidiowych zmian. -
PREEN 150 7027-1:2016-08 Zalecany zakres wartosci do
1,0
* 7apa{:h 1) s}
1:201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Smak V9
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
*pH Vs
PN-EN ISO 10523:2012 - 73201 65-9,5 Zgodny
* Przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa " ® 1
PN-EN 27888:1999 uS/cm 152+ 16 <2500 Zgodny
* Temperatura 9 -
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) ¢ 5205 ) i
* Glin (Al) 1) 4) 6)
PB-466 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie ugll < 20 (2045) <200 Zgodny
metody HACH LCK 301
* Zelazo (Fe) "9 @
PB-464 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie Hall < 20(20+4) <200 Zgodny
metody HACH 8008
* Azotyny " @ ®
PB-461 wyd. | z dma 01.06.2021 na podstawie mg/l < 0,050 (0,050+0,011) < 0,50 Zgodny
metody HACH 8507
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* Amonowy jon V4 @

PB-462 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8155

Jon amonowy mg/l < 0,05 (0,05£0,01) < 0,50 Zgodny
* # Liczba bakterii z grupy coliw 100 m| » #

PN-EN 18O 5308-1:2014-12; PN-EN IS0 9308- jtk/100 mi o 0 jtk/100 ml Zgodny

1:2014-12/A1:2017-04

* # Liczba Escherichia coliw 100 m| #?
PN-EN SO 8308-1:2014-12; PN-EN SO 9308- jtks 100 mi 0 0 jtk/100 mi Zgodny

1:2014-12/A1:2017-04

* # Ogdlna liczba mikroorganizmow na agarze odzyweczym w 22°C ¥ 7 #®
PN-EN IS0 6222:2004

Qgdlna liczba mikroorganizmow w 22°C jt&/ml Nie wykryto Bez nieprawidlowych zmian | -

A" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez |udzi (Dz. U, z 2017
{ r. poz. 2264).
2 Wartosci progowe niezdefiniowane.

% Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (decyzja nr
PPIS.H$.9022.17.2.2024 z dnia 30.10.2024r.).

5 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnege w Gdyni (decyzja nr
11/2024/NS.9040.3.2024 z dn, 05,12.2024 r.).

8  Dalna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

"1 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (decyzja nr
PPIS.HS.9022.17.6.2024 2 dn, 02.01.2025 1.},

8  Zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizmadw nie przekraczata:
- 100 jtk/mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
- 200 jtk/mi w kranie konsumenta.

% Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki mogg byt wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

19} Dla matrycy woda powierzchniowa i woda podziemna wynik przewodnosci elektryczne] wlasciwe] kompensowany jest do temperatury
20°C. W przypadku pozostalych matryc kompensowany jest do temperatury 25°C.

) Pomiar pH wykenany w temperaturze 15-25°C.

1anie: Liczba baklerii z grupy coli w 100 ml wykonano w laboratorium © numerze akredytacji AB 1319
v Janie: Liczba Escherichia coli w 100 ml wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319
Badanie: Ogélna liczba mikreorganizmoéw na agarze odzywczym w 22°C wykonano w labaratarium o numerze akredytacji AB 1319

Autoryzowal:

1D: 185, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

iD: 188, Eksperl ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

iD: 205, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrabiologii

iD: 645, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska
10: 1944, Probkabicrea, Sekcja Poboru Probek

Wyniki analiz padwykonawczych sg autoryzowane przez zewnetrznego dostawee badan z grupy J.S. Hamilton,
Sprawozdanie z badan opalrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.$. Hamilton Poland Sp. z 9.0,

Adres [aboratorium:
Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia
ul, Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgierz

Wynikl odnosza sig wylacznie do pobranych probek. Jedk podane niepewnosé pomiaru i nie okreslono inaczel, to jesl to nlepewnofd rozszerzona, oszacowana dla wspdiczynnike rozszerzenia k=2 i poziomu
ufnoscl 95% oraz uwzglednia miepewnedé poblaramia  prébek. Jedli dokonano stwierdzenia zgodnodcl | nie okredlano inaczej J.S, Hamillon Poland Sp. z o.0. stosuje zasade proste} akceplagi wedlug
wytycznych  ILAC-G8:09/2018.  Jefeli w kolumnie wynik"™ akredylowane] meledy przedslawiono  zapis w postaci <" b > oznacza la, i2 jest lo rezultat badania, bezpodrednic powigzany z dolng iub
gomy granicq zakresu pomiarowego  akredylowane] mstody, natomiast potana rozszerzona niepewnoS¢ pomiors  dolyszy wylgoznie odpowiednio  dolnej lub gémej granicy zakresu pomiarowege
akredylowane] melody. W takim przypadku Laboratoium  w kolumnie stwierdzenle  zgodnodei® przedslawia  opinlg | interpretacig, Kidra opiera si@ na uzyskanym rezultacle  badania, Ninisjsze
sprawozdania  nie moZe byé powielane wcze.‘.m bez pisamne] zgody J.S.Hamilon Poland Sp. z 0.0. Odpowledziainosé LS. i-lamﬂton Poland &p. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
orygingle. J.5.Hamiitcn Paland Sp, 2 0.0, nie zezwala na slosowanie syrnhuiu lkredylaql FCA AR 079 przez swoich klienldw, podwy weh  dostawcdw  ustug |inne strony trzecle. Wigcej
infermacil  zoajduje si¢ w dokumencie PCA - DA-02. Ushiga potwierdzona f p podiega Ogéinym Warunkom Swiadezenia Us?ug J.5. Hamilton Poland Sp, z 0.0, zamigszezonym  na
stronia www.hamilton.com.pl,

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnelrznego dostawce
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